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Nombre Puissance 0 | 1 | 500W 0 | 0 | 1 | 500W 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500W 0 |
Icu Disjoncteur Vérifié | O d O O O O O |
B 235A 2,71A 2,35A
Protection DNX® DNX®
Calibre 10A 10A
Réglage Thermique
Réglage Magnétique 100 A 100 A
Type de cable U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
Sections Phase 2X1.5 3G1,5 2x1.5 2X1.5 5G1.5 2X1.5 3G1,5 2x1.5
Neutre
PE/PEN
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